Tvirtinu:
UAB ,,Sirvinty 51Iuma
L. e. p. direktorius R/ Ragautka

Suderinta: Suderinta:
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UAB ,,SIRVINTU SILUMA*
Slrvmtq km. bendrabuéio katilinés 2015 /2016 m. Sildymo sezono
temperatiirinis grafikas

Lauko oro Termofikacinio vandens temperatara
temperatira | Paduodama | Paduodama Grijztama Leistinas Pastabos
i§ katilo jnamg i§ namo nuokrypis

oC oc oc oC %
10 75 33 30 +5 Netiekiamas k. vanduo
9 75 34 31 +5 Netiekiamas k. vanduo
8 75 35 32 +5 Netiekiamas k. vanduo
7 75 36 33 +5 Netiekiamas k. vanduo
6 75 37 33 +5 Netickiamas k. vanduo
D 75 38 34 +5 Netiekiamas k. vanduo
4 75 39 34 +5 Netiekiamas k. vanduo
3 75 40 35 +5 Netiekiamas k. vanduo
2 75 41 36 +5 Netiekiamas k. vanduo
1 75 42 37 +5 Netiekiamas k. vanduo
0 75 43 38 +5 Netiekiamas k. vanduo
-1 75 44 39 +5 Netiekiamas k. vanduo
o 75 45 40 +5 Netiekiamas k. vanduo
3 75 46 41 +5 Netiekiamas k. vanduo
4 75 47 42 +5 Netiekiamas k. vanduo
-5 75 48 43 +5 Netiekiamas k. vanduo
-6 75 49 44 +5 Netiekiamas k. vanduo
-7 75 50 45 +5 Netiekiamas k. vanduo
-8 75 51 45 +5 Netiekiamas k. vanduo
-9 75 52 46 +5 Netickiamas k. vanduo
-10 75 53 46 +5 Netiekiamas k. vanduo
-11 75 54 47 +5 Netiekiamas k. vanduo
-12 75 55 48 +5 Netiekiamas k. vanduo
-13 75 56 49 +5 Netiekiamas k. vanduo
-14 75 57 50 +5 Netiekiamas k. vanduo
-15 75 58 51 +5 Netiekiamas k. vanduo
-16 75 59 52 +5 Netiekiamas k. vanduo
-17 75 60 52 +5 Netiekiamas k. vanduo
-18 15 61 53 +5 Netiekiamas k. vanduo
-19 75 62 53 +5 Netiekiamas k. vanduo
-20 75 63 54 +5 Netiekiamas k. vanduo
-21 75 64 55 +5 Netiekiamas k. vanduo
-22 75 65 56 +5 Netiekiamas k. vanduo
-23 15 66 56 +5 Netiekiamas k. vanduo
24 75 67 57 +5 Netiekiamas k. vanduo
-25 75 68 57 +5 Netiekiamas k. vanduo

Sudaré: katilinés Nr. 3 vir§ininkas G. Ludifinas



